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Anédlises de Rotina: ABRIL /2019

S&o analises realizadas a cada duas horas na agua tratada da Estacéo de Tratamento:

SANTA LUZIA
Parametro Unidade Limite N° apahses Média | Minimo [ Maximo
realizadas
Turbidez NTU 1,00 139 0,56 0,21 2,20
Cor mg PtCo/L 15,0 0 - - -
pH pH 6,0a9,5 141 7,01 4,90 7,26
Fluoreto mg/L 0,7a1,0 142 0,79 0,44 0,98
Cloro livre mg/L 0,2a2,0 141 1,15 0,49 1,48

Interpretacdo dos parametros

Turbidez: Mede a resisténcia da 4gua a passagem de luz, sendo uma
consequéncia natural do material em suspenséo.
Cor: E resultando da presenca de materiais dissolvidos na agua.

pH: Expressa o equilibrio entre os fons (H") e (OH") que apresentam varia¢do de 0
a 14, com valor neutro igual a 7. Aguas com pH menor que 7 s&o consideradas
acidas e com pH maiores que 7 basicas.
Cloro livre: E fundamental na agua de abastecimento publico, servindo como
agente desinfetante.
Fluor: Na forma de fluoreto, é adicionado na 4gua para auxiliar na prevencao da
carie dentaria.
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Andlises Fisico-Quimicas: ABRIL /2019

Sao analises realizadas durante o més na agua tratada da Estacdo de Tratamento:

SANTA LUZIA
Parametro Limite Resultado Medio

Mensal
Aluminio 0,200 mg/L 0,128

Ferro 0,3 mg/L 0,04

Cloreto 250 mg/L 18,7

Fosfato 1,73

Dureza Total 500 mg/L 2,68
Manganés 0,100 mg/L 0,015

Nitrato 10 mg/L 0,6
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Andlises da Rede de Distribuicéo: ABRIL /2019
Sao andlises realizadas durante 0 més na agua da rede de distribuicao:
SANTA LUZIA
Analises Fisico-Quimicas:
Parametro Unidade Limite N gngllses N° apahses Média mensal
exigidas realizadas
Turbidez NTU 5,00 10 12 0,93
Cor mg PtCo/L 15,0 10 12 8,3
pH 6,0a9,5 - 12 6,89
Fluoreto mg/L 0,7a1,0 - 12 0,76
Cloro livre mg/L 0,2a2,0 10 12 1,18

Em cumprimento ao decreto 5440, apresenta-se a média mensal dos parametros basicos de
qualidade seguido por sua unidade de medida.
Estes resultados sdo de amostras coletadas em pontos estratégicos atendidos pelo sistema de
tratamento em questéo.

Andélises Microbiolbgicas:

~ L N° analises |N° analises N° amostras .
Parametro Limite . . . Auséncia em:
exigidas |realizadas Positivas
Auséncia em
I 0
Collfor_mes 95 @.das 10 12 0 100%
totais andalises
realizadas
Auséncia em
I [0)
Cohforr_nes 100'/9 das 10 12 0 100%
Fecais andalises
realizadas

Interpretacdo dos parametros
Turbidez: Mede a resisténcia da dgua a passagem de luz, sendo uma consequéncia natural do material
em suspenséo.
Cor: E resultando da presenca de materiais dissolvidos na agua.
pH: Expressa o equilibrio entre os ions (H") e (OH") que apresentam variacdo de 0 a 14, com valor neutro
igual a 7. Aguas com pH menor que 7 s&o consideradas 4cidas e com pH maiores que 7 basicas.
Cloro: E fundamental na agua de abastecimento publico, servindo como agente desinfetante.
Flaor: Na forma de fluoreto, é adicionado na 4gua para auxiliar na prevencao da céarie dentaria.
Coliformes totais: Microorganismos indicadores de contaminacao.
Coliformes Fecais: Microorganismos provenientes do intestino de animais de sangue quente.



